ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на наружные тепловые сети

автосалона с центром сервисного обслуживания автомобилей и кафетерием по ул. Героев Труда (угол ул. Барабашова) в г. Харькове

1. Основой для выполнения работ является рабочий проект, спецификация оборудования, изделий и материалов.

2. Подготовить основание под трубопровод и проложить подземную трассу централизованного телоснабжения длиной 21 м.пог. с общей тепловой нагрузкой 0,88 Гкал/час.

3. Прокладка тарссы подземная в непроходном канале.

4. Температура теплоносителя 150-70 С.

5. Выполнить теплоизоляцию труб матами минераловатными плитами толщиной 60 мм с покрывным слоем рубероида.

6. Перед изоляцией на трубопроводы нанести органоселикатное покрытие ОС-51-03 с отвердителем и естественной сушкой.

7. Использовать для прокладки сетей предизолированные стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10705-80.

8. После монтажа провести гидравлические испытания трассы. 

9. Дополнительная информация на бумажных носителях у Заказчика: ведомость рабочих чертежей, общие указания, профиль и план сети, поправки к рабочей документации, пр.

